
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 

1. Да се спре подаване на вода към системата. 
2. Канелката за чиста вода да се отвори и водата в резервоара да се източи. 
3. Канелката за чиста вода да се затвори, маркучът от кранчето на резервоара 

да се извади. 
4. Модулът за дезинфекция да се свърже с кранчето на резервоара от еднара 

страна, а от другата с извадения маркуч. 
5. Подаването на вода в системата да се поднови докато резервоарът се 

напълни. 
6. Подаването на вода към системата да се спре. Да се затвори кранчето на 

резервоара. 
7. Дезинфекционния модул да се извади. 
8. Резервоарът да се постави над мивка или подходящ съд, кранът да се 

отвори, водата от резервоара да се източи . 
9. Резервоарът да се свърже отново със системата и да се напълни с чиста 

вода. 
10. Канелката за чиста вода да се отвори, водата в резервоара да се източи. 
11. Да се сменят всичките филтри в системата: предварителните и 

линейните постфилтри. 

 


